
Montageanleitung
terminaLED P3050        S3050 
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1. BEFESTIGEN 
Fixation

terminaLED mit 
Schraube befestigen
screw fixation of 
terminaLED

Leiter mit Isolation 
einführen
Insert conductor with 
insulation

2. EINFÜHREN DER LEITER
Conductor insertion

terminaLED P3050 / S3050
terminaLED P3050 / S3050

III

OFF

Taste runterdrücken
Press key

3. DRÜCKEN
Press

PARALLELSCHALTUNG P3050
Parallel Connection P3050

REIHENSCHALTUNG S3050
Series Connection S3050

max. Ø 3,5 mm
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